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GB Instructions specific to hazardous area installations 

Model numbers covered: LT***TX********* ('*' indicates options in construction, function and materials.)  
The following instructions apply to equipment covered by certificate number SIRA 04ATEX2206X: 

1. The equipment may be used with flammable gases and vapours with apparatus groups IIA, IIB and IIC and with 
temperature classes T1, T2, T3, T4 and T5. 

Note: The enclosure may be at the higher of the process or ambient temperature. 

2. Installation of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel, in accordance with the applicable 
code of practice. 

3. Inspection and maintenance of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel, in accordance with the 
applicable code of practice. Only approved spares supplied by the manufacturer or approved agent should be used.  

4. The apparatus electronics is only certified for use in ambient temperatures in the range of -40°C to +40°C for T5 or       
-40°C to +80°C for T4. It should not be used outside this range. The internal ambient temperature of the electronics 
enclosure must not exceed 85°C.

5. If the equipment is likely to come into contact with aggressive substances, it is the responsibility of the user to take 
suitable precautions that prevent it from being adversely affected, thus ensuring that the type of protection is not 
compromised. 

Aggressive Substances - e.g. acidic liquids or gases that may attack metals or solvents that may affect polymeric 
materials.

Suitable Precautions  - e.g. regular checks as part of routine inspections or establishing from the material's 
data sheet that it is resistant to specific chemicals. 

6. Technical Data: 

(a) Materials of construction: Refer to Part numbering identification chart. 

(b) Coding: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Electrical: 

Input parameters: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Output parameters (2mm Ammeter sockets): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Cabling: 2mm Ammeter sockets. 

The Capacitance and Inductance of the load connected must not exceed the following values: 

Group Capacitance Inductance    or    L/R max 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Pressure: Must not exceed the rating of the coupling/flange fitted. 

7. Special conditions for safe use: 

(a) The metallic alloy used for the enclosure material may be at the accessible surface of this equipment; in the event 
of rare accidents, ignition sources due to impact and friction sparks could occur. This shall be considered when 
the MLT100 is being installed in locations that specifically require group II, category 1G equipment. 

Please note that the safety instructions and certificates in this publication have been translated from English (United Kingdom)
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F Instructions spécifiques concernant l'installation en atmosphères explosibles

Modèles concernés: LT***TX********* ('*' indique une option de construction ou de fonction.)  
Les instructions suivantes sont applicables à l'instrumentation spécifiée dans le certificat SIRA 04ATEX2206X: 

1. L'appareil peut être utilisé avec des gaz et des vapeurs inflammables appartenant aux groupes IIA, IIB et IIC et de 
classe de températures  T1, T2, T3, T4 et T5. 

Remarque: L'enceinte peut se trouver à la température ambiante ou à la température du procédé, quelle que soit la 
plus élevée. 

2. L'installation de l'appareil sera effectué par du personnel compétent en conformité avec les normes locales 
d'installation. 

3. Le contrôle et la maintenance de l'appareil seront effectués par du personnel compétent en conformité avec les 
normes locales. Seules les pièces de rechange agrées, fournies par le fabricant ou l’agent agrée peuvent être utilisées.  

4. Le module électronique est agréé pour une utilisation avec une température ambiante entre -40°C à +40°C pour T5 
ou -40°C à +80°C pour T4. Il ne doit pas être utilisé en dehors de ces limites. La température interne ambiante à 
l’intérieur des enceintes électroniques ne doivent pas excéder 85°C.

5. Si l'appareil risque d'être en contact avec des substances agressives ou corrosives, il y ait de la responsabilité de 
l'utilisateur de prendre des précautions nécessaires pour éviter toute détérioration de l'appareil afin que sa classe de 
protection ne soit pas compromise. 

Substances agressive - ex. liquides ou gaz acides qui peuvent attaquer des métaux, ou des solvants qui 
peuvent attaquer des matériaux à base de polymères. 

Précautions nécessaires  - ex. contrôles réguliers d'état lors des inspections de maintenance ou s'assurer de la 
compatibilité des matières de construction du capteur avec la présence de tous les 
produits chimiques spécifiques à l'application. 

6. Données techniques: 

(a) Matière de construction: Se référer au tableau "Références pour commander". 

(b) Code: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Electrique: 

Paramètres électriques (entrée): Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Paramètres de sortie (Fiches 2mm pour ampèremètre): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Câblage: Fiches 2mm pour ampèremètre. 

La capacité et l'inductance de la charge reliée ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: 

Groupe Capacitance Inductance   ou    Rapport L/R 
IIC 0.309 F 3.89mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67mH 435 H/

(d) Pression: Ne doit pas excéder l'estimation du couplage/bride adaptée. 

7. Recommandations pour une utilisation en toute sécurité: 

(a) Note: L'alliage métallique utilisé pour le matériel de l’enveloppe peut être sur la surface accessible de cet 
équipement; en cas d’accidents rares, les sources d'allumage dues aux étincelles d'impact et de frottement 
peuvent se produire.  Ce risque doit être pris en considération si le MLT100 doit être installé dans des zones qui 
exigent un équipement agréé groupe II, catégorie 1G. 

Remarque: les consignes de sécurité et les certificats figurant dans cette publication sont traduits de l'anglais (Royaume-Uni). 
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D Anleitung zur Installation in gefährlicher Umgebung 

Modell-Nr.: LT***TX********* ('*' bedeutet Option für Konstruktion, Funktion und Material.)  
Die folgende Anleitung wird verwendet für Geräte mit der Bescheinigung-Nr. SIRA 04ATEX2206X: 

1. Der Stimmgabelschalter kann eingesetzt werden in gefährlicher Umgebung mit brennbaren Gasen und Dämpfen der 
Gruppe IIA, IIB, und IIC und den Temperaturklassen T1, T2, T3, T4 und T5. 

Beachte: Das Gehäuse kann an der höheren Temperatur von Medium- oder Umgebungstemperatur liegen. 

2. Die Installaton der Geräte sollte gemäß den gültigen technischen Regeln durch geschultes. 

3. Inspection und Wartung der Geräte sollte gemäss den gültigen technischen Regeln durch geschultes Personal 
durchgeführt werden. Nur vom Hersteller oder einem anerkannten Händler gelieferte Ersatzteile dürfen verwendet 
werden.  

4. Die Geräteelektronik ist nur für den Gebrauch im folgenden Umgebungstemperaturbereich zertifiziert: von -40°C bis 
+40°C für T5 oder -40°C bis +80°C für T4. Es darf nicht ausserhalb diesen Bereiches benutzt werden. Die
Innenraumtemperatur des Elektronikgehäuses darf 85°C nicht überschreiten. 

5. Wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, daß die Geräte in Kontakt mit aggressiven Substanzen kommen, so liegt es in 
der Verantwortlichkeit des Kunden, nachteilige Beeinträchtigung zu verhindern. 

Aggressive Substanzen - z.B. saure Flüssigkeiten oder Gase, können Metalle angreifen.  Lösungsmittel können 
Kunststoffe beeinträchtigen. 

Vorsichtsmassnahmen  - z.B. regelmässige Kontrollen als Teil von Routineuntersuchunge oder mit Materiallisten 
nachweisen, das das Material beständiggegen spezifische Chemiekalien ist. 

6. Technical Data: 

(a) Konstruktionsmaterialien: siehe Modell-Nr. im Datenblatt. 

(b) Kodierung: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Elektrisch: 

Eingangsparameter: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Ausgangsparameter 
(2mm Anschlussbuchse für Amperemeter): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Verkabelung: 2mm Anschlussbuchse für Amperemeter. 

Die Kapazitanz und Induktion der angeschlossenen Last darf die folgenden Werte nicht überschreiten: 

Gruppe Kapazität Induktivität oder L/R Verhältnis 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Druck: Darf nicht die Grenzwerte der installierten Kopplung/Flansch überschreiten. 

7. Spezielle Vorgaben zum sicheren Gebrauch: 

(a) Anmerkung: Die für das Gehäusematerial verwandte Metalllegierung kann sich auf der zugänglichen Gerätseite 
befinden. Im seltenen Unglücksfall können Zündherde aufgrund von Stoß- und Reibungsfunken auftreten.  Dieses 
sollte bedacht werden, wenn der MTL100 in einer Umgebung installiert wird, wo die Schutzart Gruppe II, 
Kategorie 1G erforderlich ist. 

Hinweis: alle Sicherheitshinweise und Bescheinigungen in dieser Anleitung sind aus dem Englischen übersetzt. 
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S Bruksanvisning för MLT100 installation i explosionsfarligt område 

Omfattade typnummer: LT***TX********* ('*' avser varianter vad gäller konstruktion, funktion och material.)  
Följande instruktioner gäller för instrumenten med certifikat nummer SIRA 04ATEX2206X: 

1. Instrumenten får användas i explosionsfarligt område där det förekommer brännbara gaser och ångor med 
apparatgrupperna IIA, IIB & IIC och med temperaturklasserna T1, T2, T3, T4, T5. 

Obs! Kapslingens temperatur kan vara den högre av process- eller omgivningstemperaturen. 

2. Installation skall utföras av lämpligt utbildad personal i enlighet med god installationssed och gällande lokala 
bestämmelser. 

3. Inspektion och underhåll skall utföras av lämpligt utbildad personal i enlighet med god installationssed och gällande 
lokala bestämmelser. Endast godkända reservdelar från tillverkaren eller en godkänd distributör får användas.  

4. Utrustningens elektronik är bara godkänd för användning i omgivnings-temperatur inom områdena -40°C till +40°C
för T5 eller -40°C till +80°C för T4.  Utrustningen skall inte använda utanför dessa temperaturområden. Den interna 
omgivande temperaturen i elektronikskåpet får inte överstiga 85°C.

5. Om det är troligt att instrumenten kommer i  kontakt med aggressiva substanser så åligger det användaren att 
vidtaga lämpliga åtgärder för att förhindra att apparaten blir negativt påverkad så att det inbyggda explosionsskyddet 
helt eller delvis sätts ur funktion. 

Aggressiva substanser - T.ex. sura vätskor eller gaser som kan angripa metall, eller lösningsmedel som kan 
angripa polymerer. 

Försiktighetsåtgärder  - T.ex. regelbunden inspektion som en del av underhållsrutinen eller kontroll genom 
materialdatablad eller korrosionstabeller att materialet i MLT100 står emot specifika 
kemikalier.

6. Tekniska data: 

(a) Material: Se identifieringstabell med typnummer som anger använda material. 

(b) Ex-kod: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Elektrisk: 

Ingångsparametrar: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Utgångsparametrar 
(2mm anslutningshål för amperemeter): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Kabeldragning: 2mm anslutningshål för amperemeter. 

Kapacitansen och induktansen hos den anslutna belastningen får inte överstiga följande värden: 

Grupp Kapacitans Induktans eller L/R Ratio 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Tryck: Får inte överstiga märkdatan på kopplingen/flänsen som monterats. 

7. Monteringsanvisning: 

(a) Metallegeringen som finns på kapslingens utsida kan i mycket sällsynta fall skapa gnistor om ytan utsätts för 
stötar eller annan uppkommen friktionskälla.  Detta måste beaktas när MLT100 installeras i områden som kräver 
utrustning för grupp II, kategori 1G. 

Observera att säkerhetsföreskrifter och intyg i denna handbok är översatta från engelska (Storbritannien). 
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E Instrucciones específicas para instalación en zonas peligrosas

Modelos número cubiertos por el certificado: LT***TX********* ('*' indica variantes de fabricación, funcionamiento y materiales.)
Estas instrucciones se aplican para los equipos provistos de certificado número SIRA 04ATEX2206X: 

1. El equipo debe emplearse en zonas con gases inflamables y vapores con aparatos grupos IIA, IIB, IIC y con clases 
de temperatura T1, T2, T3, T4, T5. 

Nota: El depósito podría hallarse en un punto alto del proceso o a temperatura ambiente. 

2. La instalación de este equipo debe hacerse por personal entrenado convenientemente, y según los códigos 
aplicables en la práctica. 

3. La inspección y el mantenimiento de este equipo debe hacerse por personal entrenado convenientemente, y según los 
códigos aplicables en la práctica. Únicamente repuestos originales provistos por el fabricante o agente registrado 
pueden ser utilizados.  

4. Este equipo electrónico está solamente certificado para usar en temperaturas ambiente en el rango de -40°C a 
+40°C para T5 ó -40°C a +80°C para T4. No debería usarse fuera de este rango de temperaturas. La temperatura 
ambiental interior del recinto electrónico no debe exceder los 85°C.

5. Si el equipo está en contacto con sustancias agresivas, es responsabilidad del usuario el tomar las precauciones 
necesarias para prevenir que el equipo se vea afectado, y debe asegurarse que el tipo de protección no quede 
dañada. 

Sustancias agresivas - p. ej. líquidos o gases ácidos que pueden atacar metales, o disolventes que 
pueden afectar materiales poliméricos. 

Precauciones aconsejables  - p. ej. comprobaciones regulares como parte de inspecciones rutinarias ó aplicando 
materiales que resistan a los agentes químicos. 

6. Datos técnicos: 

(a) Materiales: Hacer referencia a la tabla de identificación de las partes. 

(b) Código: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Eléctricos: 

Parámetros entrada: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Parámetros de salida 
(zócalos del amperímetro de 2mm): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Cableado: zócalos del amperímetro de 2mm. 

La capacidad e inductancia de la carga conectada no debe exceder los siguientes valores: 

Grupo Capacitancia Inductancia ó L/R Relación 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Presión: No debe exceder el régimen de trabajo del acoplamiento/pestaña instalada. 

7. Condiciones especiales para uso seguro: 

(a) La aleación de metal utilizada para el material del receptáculo puede estar en la superficie accesible de este 
equipo; en caso de algún accidente raro, podrían existir fuentes de ignición como resultado de las chispas de 
impacto y fricción.  Esto deberá tenerse en cuenta cuando el MLT100 se instale en zonas donde se requiera 
equipo para grupo II, 1G. 

Por favor tenga en cuenta que las instrucciones de seguridad y certificados en esta publicación han sido traducidos del inglés (Reino Unido) 
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NL Specifieke instructies voor installaties in gevaarlijke omgevingen

Modelnummers vallend onder: LT***TX********* ('*' geeft de verschillen/mogelijkheden in constructie, functie en materiaal aan.)
De volgende instructies gelden voor de MLT100 behorende bij certificaatnummer SIRA 04ATEX2206X: 

1. De apparatuur mag gebruikt worden bij ontvlambare gassen en dampen met toestelgroepen IIA, IIB, IIC en 
temperatuurklassen T1, T2, T3, T4, T5. 

Pas op: de kast kan zo heet worden als de hoogste van de proces- en de omgevingstemperatuur. 

2. Deze apparatuur dient te worden geïnstalleerd door goed opgeleid personeel, in overeenstemming met de 
reglementen die van toepassing zijn. 

3. Inspectie en onderhoud van deze apparatuur dient te worden uitgevoerd door goed opgeleid personeel, in 
overeenstemming met de reglementen die van toepassing zijn.  Er mogen alleen goedgekeurde reserveonderdelen 
worden gebruikt, geleverd door de fabrikant of een erkende vertegenwoordiger.  

4. De electronische apparatuur is enkel gekeurd voor gebruik in het bereik van -40°C tot +40°C voor T5 of -40°C tot 
+80°C voor T5.  Het dient niet te worden gebruikt buiten dit bereik.  De interne omgevingstemperatuur van de 
electronicakast mag niet hoger zijn dan 85°C.

5. Wanneer de mogelijkheid bestaat dat de apparatuur met agressieve stoffen in aanraking komt, is de gebruiker 
verantwoordelijk voor het treffen van passende voorzorgsmaatregelen, om te voorkomen dat het apparaat en de 
getroffen beschermingsmaatregelen nadelig worden beïnvloed. 

Agressieve stoffen - bijv. zure vloeistoffen of gassen die metaal kunnen aantasten, of oplossingen die polymere 
materialen kunnen aantasten. 

Passende voorzorgsmaatregelen  - bijv. regelmatig uitgevoerde controles in het kader van routine-inspecties, of 
nagaan of in de materiaalspecificaties wordt aangegeven dat het materiaal 
bestand is tegen bepaalde chemicaliën. 

6. Technische gegevens: 

(a) Materiaal: Zie onderdeel nummer identificatie kaart. 

(b) Codering: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Electrisch: 

Inputparameters: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Outputparameters (2mm ampèremetercontactdozen): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Bekabeling: 2mm ampèremetercontactdozen. 

De capacitantie en inductantie van de verbonden belasting mogen de volgende waarden niet overschrijden: 

Groep Capaciteit Zelfinductie of L/R Verhoudingsgetal 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Druk: Mag de toegestane waarde van de aangebrachte koppeling/flens niet overstijgen. 

7. Bijzondere voorwaarden voor veilig gebruik: 

(a) De metaallegering die voor de behuizing wordt gebruikt, kan zich aan de toegankelijke oppervlakte van deze 
apparatuur bevinden. Indien zich onverhoopt een ongeval voordoet, kunnen als gevolg van impact of frictie 
vonkjes ontstaan die als ontstekingsbron werken. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het installeren 
van de MLT100 op plaatsen waarvoor specifieke apparatuur uit groep II, categorie 1G vereist is. 

Gelieve er rekening mee te houden dat de veiligheidsinstructies en certificaten in deze publicatie uit het Engels (Verenigd Koninkrijk) 
vertaald zijn. 
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IT Istruzioni Specifiche per le installazioni in area pericolosa

Numeri di Modello applicabili: LT***TX********* ('*' identifica diverse opzioni relative alla costruzione, alla funzione ed ai materiali.)  
Le istruzioni che seguono sono applicabili alle apparecchiature che posseggono la certificazione numero SIRA 04ATEX2206X: 

1. MLT100 può essere installato in aree pericolose con presenza di gas o vapori infiammabili classificati nei gruppi IIA, 
IIB, IIC e con classi di temperatura T1, T2, T3, T4, T5. 

Nota: L'involucro può raggiungere la maggiore tra la temperatura ambiente o di processo. 

2. L’installazione di questa apparecchiatura deve essere eseguita secondo le normative applicabili e da personale 
adeguatamente preparato. 

3. Il controllo e la manutenzione di questa apparecchiatura deve essere eseguite secondo le normative applicabili e da 
personale adeguatamente preparato. Si possono usare solo pezzi di ricambio approvati e forniti dal produttore o da un 
agente di vendita riconosciuto.  

4. L'apparecchiatura elettronica è certificata solamente per essere usata in un campo di temperatura ambiente da -40°C a 
+40°C per la classe T5 oppure da -40°C a +80°C per la classe T4. Non usare al di fuori di questi campi di temperatura.
La temperatura ambiente interna della custodia dei componenti elettronici non deve essere superiore a 85°C.

5. Se sussiste la possibilità che l’apparecchiatura possa venire a contatto con sostanza aggressive, è responsabilità 
dell’utilizzatore prendere le necessarie precauzioni per prevenire eventuali danni e assicurare che il grado di 
protezione non venga compromesso. 

Sostanze aggressive - es. Acidi, liquidi o gassosi, che possono attaccare I metalli, o solventi che potrebbero 
intaccare i materiali polimerici. 

Precauzioni applicabili  - es. Controllare le apparecchiature con una scadenza regolare e pianificata, oppure 
assicurarsi che I materiali, con cui è costruita l’apparecchiatura, siano specificatamente 
compatibili con le sostanze chimiche presenti. 

6. Dati tecnici: 

(a) Materiali: riferirsi alla descrizione per la composizione del codice modello. 

(b) Codifica: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Elettrico: 

Parametri dell'ingresso: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Parametri di produzione 
(Spinotti Amperometrici da 2mm): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Cavi: Spinotti Amperometrici da 2mm. 

La Capacità e l'Induttanza del carico connesso non devono superare i seguenti valori: 

Groppo Capacita Induttanza o Rapporto L/R 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Pressione: Non deve superare dell'agganciamento/flangia installata. 

7. Special conditions for safe use: 

(a) La custodia elettrica è costruita in lega di alluminio; sussiste la possibilità, che in caso di urto o per sfregamento 
della superficie della custodia, questa generi una scintilla che potrebbe essere una potenziale sorgente di innesco 
di esplosione. Questa possibilità deve essere tenuta in considerazione quando lo MLT100 deve essere installato 
in un’area dove sia specificamente richiesta la certificazione per gruppo II, categoria apparecchiatura 1G. 

Notare che le istruzioni di sicurezza e i certificati riportati in questo documento sono stati tradotti dall'inglese britannico.
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FI Erityisohjeet asennuksiin vaarallisilla alueilla

Sisältää seuraavat mallinumerot: LT***TX********* ('*' tarkoittaa rakennus-, toiminta- ja materiaalivaihtoehtoja.)  
Seuraavat ohjeet koskevat MLT100 -nestetasokytkintä, jolla on sertifikaattinumero SIRA 04ATEX2206X: 

1. Laitetta saa käyttää syttyvien kaasujen ja höyryjen sekä laiteryhmien IIA, IIB, IIC kanssa, sekä lämpötilaluokissa T1, 
T2, T3, T4, T5. 

Huomio: Suljennus saattaa olla prosessia korkeammassa tai huoneenlämpötilassa. 

2. Tämän laitteen saa asentaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö soveltuvien menettelysääntöjen mukaisesti. 

3. Tämän laitteen tarkastukset ja huollot saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö soveltuvien 
menettelysääntöjen mukaisesti. Pitää käyttää ainoastaan varaosia, jotka ovat alkuperäisin valmistajalta tai hyväksytyltä 
jälleenmyyjältä.  

4. Laitetta tulee ainoastaan käyttää -40°C ja +40°C asteen välisissä lämpötiloissa T5:ssä tai -40°C ja +80°C T4:ssa. 
Laitetta ei tule käyttää näiden lämpötilojen ulkopuolella. Elektronisen sisennyksen ympäristön sisälämpötila ei tule 
ylittää 85°C astetta. 

5. Jos on todennäköistä, että laite tulee kosketuksiin aggressiivisten aineiden kanssa, käyttäjällä on vastuu ryhtyä 
sopiviin varotoimiin, jotka estävät laitetta vahingoittavat vaikutukset ja varmistavat, että sen suojauskyky ei heikkene. 

Aggressiiviset aineet: esim - esim. happonesteet tai -kaasut, jotka voivat syövyttää metalleja, tai liuotteet, jotka 
voivat vaikuttaa polymeerimateriaaleihin. 

Sopivat varotoimet  - esim. säännölliset rutiinitarkastukset tai sen toteaminen MDS-materiaalitiedoista, että 
laite kestää tiettyjä kemikaaleja. 

6. Tekniset tiedot: 

(a) Materiaalit: Katso numerontunnistuslistaa. 

(b) Koodit: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Sähköinen: 

Sisäänlukuarvot: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Tulostusarvot (2mm Ampeerimittarin pistokkeet): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Kaapelointi: 2mm Ampeerimittarin pistokkeet. 

Lastin kapasiteetti ja induktanssin ei tule ylittää seuraavia arvoja: 

Ryhmä Kapasitanssi Induktanssi  tai  L/R-suhde 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Paine: Ei saa ylittää parituslaipan sallittua rajaa. 

7. Turvallisen käytön erikoisehdot: 

(a) Metallilejeerinkiä, jota käytetään sulkevana materiaalina, saattaa olla tämän laitteen ulkopinnalla; harvinaisten 
onnettomuuksien sattuessa isku- ja kitkakipinät voivat aiheuttaa syttymislähteitä.  Tätä tulee harkita, kun 
MLT100:ta asennetaan paikkoihin, joihin vaaditaan nimenomaan ryhmän II, luokan 1G laitteita. 

Huomaa, että tämän julkaisun turvaohjeet ja todistukset on käännetty (Iso-Britannian) englannista. 



IP2020/SI Exg Page 17



IP2020/SI Exg Page 18 

GR Ειδικες οδηγιες για εγκαταστασεις σε επικινδυνες περιοχες

Ισχυει για μοντελλα:: LT***TX********* ('*' υποδεικνυει επιλογες στην οικοδομηση, λειτουργια και υλικα.)
Οι ακολουθες οδηγιες ισχυουν για συσκευες με τον αριθμο πιστοποιητικου SIRA 04ATEX2206X: 

1. , , C
1, 2, 3, 4, 5.

: To .

2. ,
.

3.
, .

.

4.
 -40°C  +40°C 5  -40°C  +80°C 4.

.
 85 .

5. ,
, ,

.

 - . . ,
.

  - . .
.

6. Τεχνικα στοιχεια:

(a) : .

(b) : II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) :

Παραμετρα εισαγωγης: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

 (2mm ): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

: 2mm .

:

 L/R 

IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) : / .

7. :

(a)
. ,

. MLT100
, ,  1G. 

'
( ).
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DK Instruktioner for installationer i risikoområder

Gældende for følgende typer: LT***TX********* ('*' angiver optioner i konstruktion, funktion og materialer.)  
Følgende instruktioner er gældende for udstyr, der er omfattet af certifikat SIRA 04ATEX2206X: 

1. Udstyret kan bruges i risikoområder med brandbare gasser og dampe med apparatur gruppe IIA, IIB, IIC og ved 
temperaturer klasse T1, T2, T3, T4, T5. 

Bemœrk: Indkapslingens temperatur kan være enten rumtemperatur eller højere. 

2. Installation skal udføres af trænet personale i henhold til gældende regler og praksis. 

3. Inspektion og vedligeholdelse udføres af trænet personale i henhold til gældende regler og praksis. Brug kun 
godkendte reservedele leveret fra frabrikant eller forhandler.  

4. Apperatets elektronik er kun godkendt til brug ved omgivelses temperature i området -40°C til +40°C for T5 eller -40°C
til +80°C for T4. Det må ikke anvendes udenfor dette område. It should not be used outside this range. Temperaturen i 
den indsluttede elektroniske omgivelse må ikke overstige 85°C.

5. Hvis det er sandsynligt, at udstyret kommer i kontakt med aggressive substanser, så er det brugers ansvar at træffe 
de fornødne foranstaltninger, således at skader undgås, og det sikres, at beskyttelsen ikke bringes i fare. 

Aggressive substanser - så som syreholdige væsker eller gasser, der kan angribe metaller eller 
opløsningsmidler, der kan påvirke polymer materialer. 

Foranstaltninger  - så som check med passende mellemrum som en del af rutineinspektionen eller fastslå 
ved hjælp af materiale datablad, at det er modstandsdygtig over for de specifikke 
kemikalier.

6. Tekniske data: 

(a) Materialer: Se Part nr. for identifikation. 

(b) Kode: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Elektrisk: 

Input parametre: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Output parametre (2mm amperemeterstik): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Kabellægning: 2mm amperemeterstik. 

Kapacitancen og induktiviteten for den tilsluttede belastning bør ikke overskride de følgende værdier: 

Gruppe Kapacitans Induktivitet eller L/R 
Proportion

IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Tryk: Må ikke overskride den monteredes kobling/flanges klasse. 

7. Specielle betingelser for brug i risikoområde: 

(a) Metallegeringen der bruges i indkapslingens materiale kan være på udstyrets tilgængelige overflade.  I tilfælde af 
eventuelle ulykker, kan antændelseskilder på grund af slag og friktion opstå.  Dette skal betænkes, når MLT100
installeres på steder, der specifikt kræver gruppe II, kategori 1G udstyr. 

Bemærk venligst at sikkerhedsvejledninger og certifikater i denne publikation er oversat fra engelsk (United Kingdom). 
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PL Instrukcja instalacji w strefach zagro onych wybuchem

Symbol przyrz du: LT***TX********* ('*' oznacza wybran  opcj  wykonania przyrz du.)
Niniejsze zalecenia dotycz  przyrz dów MLT100 obj tych certyfikatem SSIRA 04ATEX2206X: 

1. Przyrz d mo e by  stosowany w strefach zagro onych wybuchem zawieraj cych gazy palne i opary w grupach 
wybuchowo ci IIC, IIB, IIA i klasach temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5. 

Notatka: Obudowa mo e by  w wysokich temperaturach procesowych lub w temperaturze otoczenia. 

2. Instalacji przyrz du nale y dokona  zgodnie z ogólnymi zasadami bezpiecze stwa. Instalacji powinien dokonywa
wykwalifikowany personel techniczny. 

3. Obs ugi i przegl dów nale y  dokona  zgodnie z ogólnymi zasadami bezpiecze stwa. Instalacji powinien dokonywa
wykwalifikowany personel techniczny. Stosowa  wy cznie atestowane cz ci zamienne, dostarczone p. producenta 
lub autoryzowanego przedstawiciela.  

4. Aparatura elektroniczna posiada certyfikat dla temperatury otocznia w zakresie od -40°C do +40°C (klasa T5) lub od 
-40°C do +80°C (klasa T4). Aparatura nie powinna by  u ywana poza tymi zakresami. Temperatura wn trza
obudowy przyrz dów elektronicznych nie mo e przekracza  85°C.

5. W przypadku gdy przyrz d pracuj cy w strefie zagro onej wybuchem mo e mie  kontakt z substancjami 
agresywnymi, do obowi zków u ytkownika nale y zapewnienie odpowiedniej ochrony przyrz du – mo liwe 
rozszczelnienie obudowy mo e mie  wp yw na bezpiecze stwo.

Substancje agresywne - wszystkie substancje mog ce doprowadzi  do uszkodzenia metalowych cz ci
czujnika lub obudowy elektroniki. 

Odpowiednia ochrona  - regularna kontrola przyrz du oraz sprawdzenie odporno ci chemicznej materia ów
u ytych w konstrukcji przyrz du wzgl dem rodowiska pracy. 

6. Dane techniczne: 

(aa) Materia y: Zgodne z tabel  identyfikacyjn  przyrz du. 

(bb) Oznaczenie: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(cc) Elektryczny: 

Parametry wej cia: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Parametry wyj ciowe (2mm z cze Amperomierza): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Okablowanie: 2mm z cze Amperomierza. 

Kapacytacja i indukcyjnoœæ pod³¹czonego ³adunku nie mo¿e przekraczaæ nastêpuj¹cych wartoœci: 

Grupa Pojemno  Indukcyjno  lub stosunek L/R 

IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/

IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/

IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(dd) Ciœnienie: Nie mo¿e przekroczyæ okreœlonej wartoœci zainstalowanej z³¹czki nakrêtnej/ko³nie¿a. 

7. Specjalne wymagania odno nie bezpiecze stwa: 

(aa) Stop u¿yty do budowy os³ony mo¿e znajdowaæ siê przy dostêpnej powierzchni urz¹dzenia; w razie rzadkich 
przypadków, si³a uderzenia i iskry wywo³ane tarciem mog¹ doprowadziæ do wyst¹pienia Ÿróde³ zap³onu.  
Sytuacje takie powinny by  brane pod uwag  w przypadku instalacji przyrz du w strefach zagro onych o grupie 
wybuchowo ci II i kategorii 1G. 

Uwaga! Wszystkie instrukcje i certyfikaty BHP zawarte w tej publikacji zosta y przet umaczone z j zyka angielskiego (Wieka Brytania). 
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PT Instruções específicas para áreas perigosas 

Números dos modelos cobertos: LT***TX********* ('*' indica opções em construção, função e materiais.)  
As seguintes instruções se aplicam ao equipamento coberto pelo certificado número SIRA 04ATEX2206X: 

1. O equipamento pode ser usado em áreas sujeitas a gases inflamáveis e vapores com equipamentos dos grupos IIA, 
IIB, IIC e classes de temperatura T1, T2, T3, T4, T5. 

Note: The enclosure may be at the higher of the process or ambient temperature. 

2. A instalação deste equipamento deverá ser efectuada por pessoal qualificado de acordo com as normas em vigor. 

3. A inspecção e manutenção deste equipamento deverá ser efectuada por pessoal qualificado de acordo com as 
normas em vigor. Somente podem ser usadas as partes sobressalentes fornecidas pelo fabricante ou um agente 
aprovado.  

4. Os dispositivos electrónicos só estão certificados para utilização em temperaturas ambientes entre -40°C até +40ºC 
para T5 ou -40ºC até +80ºC para T4. Não pode ser usado fora destas gamas. A temperatura interna ambiental da 
cerca de eletronicos não deve exceder 85ºC. 

5. Se o equipamento eventualmente entrar em contacto com substâncias agressivas então é da responsabilidade do 
utilizador tomar as precauções necessárias para evitar efeitos adversos no equipamento assegurando que a 
protecção não seja comprometida. 

Substâncias agressivas - ex: líquidos ácidos ou gases que possam atacar os metais, ou solventes que afectem 
materiais poliméricos. 

Precauções  - ex: verificações regulares como parte da rotina de inspecções ou controle pela folha de 
características em como é resistente a químicos específicos. 

6. Dados técnicos: 

(a) Materiais: Refira a Parte numerando a tabela de identificação. 

(b) Codificação: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Electrico: 

Parâmetros de colocação: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Parâmetros de produção (Bases de amperímetro 2mm): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Conjunto de cabos: Bases de amperímetro 2mm. 

A capacidade e a inducção não devem exceder os seguintes valores: 

Grupo Capacidade Indutância ou Relação L/R 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Pressão: Não deve exceder a variação par/flange colocada. 

7. Condições especiais para utilização em segurança: 

(a) O metal alloy usado na caixa pode estar acessível à superfície do equipamento; na eventualidade de acidentes 
raros, fontes de combustão devido a impacto podem provocar faísca. Esta eventualidade deverá ser considerada 
quando o MLT100 está instalado em áreas específicas que requerem equipamento  do grupo II, categoria 1G. 

Por favor tenha em atenção que as instruções de segurança e certificados nesta publicação foram traduzidas do Inglês (Reino Unido). 
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CZ Zvláštní pokyny pro instalaci v nebezpe ných prostorech 

Zahrnuty jsou modely íslo: LT***TX********* ('*' ozna uje r zné možnosti zhotovení, funkcí a materiál .)
Následující pokyny se vztahují k za ízení zahrnutém pod certifikátem íslo SIRA 04ATEX2206X: 

1. Za ízení m že být používáno s ho lavými plyny a výpary spole n  s p ístroji skupin IIA, IIB, IIC a s teplotními t ídami
T1, T2, T3, T4, T5. 

Poznámka: Kryt m že mít vyšší provozní nebo okolní teplotu. 

2. Instalaci tohoto za ízení smí provád t pouze vhodn  vyškolení pracovníci a to v souladu s p íslušnými pravidly. 

3. Inspekci a údržbu tohoto za ízení smí provád t pouze vhodn  vyškolení pracovníci a to v souladu s p íslušnými
pravidly. Smí se používat pouze náhradní díly dodávané výrobcem nebo schváleným agentem.  

4. Elektronika p ístroje je osv d ená pouze pro použití za okolní teploty v rozmezí -40°C až +40°C pro T5 nebo -40°C
až +80°C pro T4. Teplota by nem la p esáhnout toto rozmezí. Vnit ní teplota okolního vzduchu v krytu elektroniky 
nesmí p ekro it 85°C.

5. Pokud je pravd podobné, že bude za ízení vystavováno agresivním látkám, je zodpov dností uživatele podniknout 
bezpe nostní opat ení, která by zabránila nep íznivému vlivu na za ízení a tudíž i ohrožení ochrany. 

Agresivní látky - kyselé kapaliny nebo plyny, které mohou napadnout kovy, nebo rozpoušt dla, která mohou 
p sobit na polymerové materiály. 

P im ená bezpe nostní opat ení  - t.j. pravidelné kontroly v rámci b žných prohlídek nebo vyvození ze seznamu 
použitých materiál , zda je odolný v i ur itým chemikáliím. 

6. Technické údaje: 

(a) Výrobní materiály: Viz identifika ní tabulku s ísly sou ástí.

(b) Kódování: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Elektrický: 

Vstupní parametry: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Výstupní parametry (2mm ampérmetrové zásuvky): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Kabely: 2mm ampérmetrové zásuvky. 

Kapacitní odpor a induk ní odpor p ipojené zát že nesmí p ekro it tyto hodnoty: 

Skupina Kapacitní odpor Induk ní odpor nebo pom r L/P 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Tlak: Nesmí p ekro it hodnotu nainstalované spojky/p íruby. 

7. Zvláštní podmínky pro bezpe né používání: 

(a) Poznámka: Kovová slitina použitá na výrobu krytu m že být na p ístupné úrovni; ve vzácném p ípad  nehody 
m že dojít ke vznícení z d vodu nárazu a k jiskrám t ením. To bude bráno v úvahu p i instalaci modelu MLT100
na místa, která vyžadují za ízení skupiny II, kategorie 1G. 

Vezm te prosím na v domí, že bezpe nostní pokyny a certifikáty v tomto vydání byly p eloženy z angli tiny (Spojeného království). 
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EE Ohtlikus piirkonnas paigaldamise kohta käivad eriinstruktsioonid 

Hõlmab mudeleid numbritega: LT***TX********* ('*' näitab konstruktsiooni, funktsiooni või materjalide variant.)  
Sertifikaadiga number SIRA 04ATEX2206X hõlmatud seadmete kohta kehtivad järgmised juhised:

1. Seadet võib kasutada koos tuleohtlike gaaside ja aurudega koos aparaatidega, mis kuuluvad gruppidesse IIA, IIB ja 
IIC ja temperatuuriklassidesse T1, T2, T3, T4  ja T5. 

Märkus: Ümbrise tempertuur võib olla kõrgem protsessi või keskkonna temperatuurist. 

2. Seda seadet tohivad paigaldada vastava väljaõppe saanud isikud vastavalt kehtivale tegevusjuhisele. 

3. Seadme hooldust ja järelevaatust tohivad teha üksnes sobiva väljaõppe saanud isikud vastavalt kehtivale 
tegevusjuhisele. Kasutada tohib üksnes tootjalt või kinnitatud müügiesindajalt saadud heakskiidetud varuosi.  

4. Elektrooniline apartuur on sertifitseeritud kasutamiseks üksnes keskkonna temperatuurivahemikus -40°C kuni +40°C
(T5) puhul või -40°C kuni +80°C (T4) kkorral. Väljaspool seda vahemikku on kasutamine keelatud. Elektroonikaploki 
ümbrise sisemuses ei tohi keskkonna temperatuur ületada 85°C.

5. Kui on tõenäoline, et seade puutub kokku agressiivsete ainetega, on kasutaja kohustatud tarvitusele võtma meetmed 
seadme kahjustamise vältimiseks, tagades sellega kaitsetüübi rikkumatuse. 

Agressiivsed ained on näiteks happelised vedelikud või gaasid, mis võivad kahjustada metalle, või lahustid, mis 
võivad mõjutada polümeerseid materjale. 

Sobivad ettevaatusabinõud on näiteks regulaarsed kontrollimised tavapäraste järelevaatuste osana või materjali 
ohutuskaardi põhjal kindlakstegemine, et see on vastupidav teatavate kemikaalide suhtes. 

6. Technical Data: 

(a) Konstruktsioonimaterjalid: Vaadake detailinumbrite identifitseerimise kaarti. 

(b) Kodeerimine: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Elektriline: 

Sisendparameetrid: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Väljundparameetrid (2mm ampermeetri pesad): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Kaabeldus: (2mm ampermeetri pesad). 

Ühendatud koormuse mahtuvus ja induktiivsus ei tohi ületada järgmisi väärtusi: 

Group Mahtuvus Induktiivsus või suhe L/R 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Rõhk: Ei tohi üle tada sobitatud ühendusmuhvi / ääriku nimiväärtust. 

7. Ohutu kasutamise eritingimused: 

(a) Kaitsekattena kasutatud metallisulam võib osutuda seadmele ligipääsetavaks pinnaks, vähetõenäoliste sündmuste 
korral ka süüteallikaks, põhjuseks löökide või hõõrdumise tagajärjel tekkivad sädemed. Sellega tuleb arvestada 
juhul, kui MLT100 paigaldatakse kohtadesse, kus on nõutavad grupi II kategooriasse 1G kuuluvad seadmed. 

Pöörake tähelepanu sellele, et käesolevas trükises olevad ohutusjuhised ja sertifikaadid on tõlgitud inglise keelest (Suurbritannia). 



IP2020/SI Exg Page 29



IP2020/SI Exg Page 30 

HU Veszélyes környezetben alkalmazott berendezésekre vonatkozó el írások

A következ  modellekre vonatkozik: LT***TX********* (A '*' kialakításbeli, funkcióbeli és anyag opciókat jelez.)  
A következ  el írások a SIRA 04ATEX2206X számú engedéllyel rendelkez  berendezésre vonatkoznak:

1. A berendezés használható éghet  gázokkal és párával a IIA, IIB, IIC termékcsoportokkal, illetve  T1, T2, T3, T4, T5 
osztályú h mérsékleteken. 

Figyelem: A foglalat a folyamat és környezeti h mérséklet közül a magasabb értéken lehet. 

2. A berendezés beszerelését megfelel en képzett személyzet végezi, a megfelel  el írások szerint. 

3. A berendezés vizsgálatát és karbantartását megfelel en képzett személyzet végzi, a megfelel  el írások szerint. 
Kizárólag a gyártó, vagy elfogadott képvisel je által elfogadott alkatrészeket lehet használni.  

4. Az elektronikus berendezés csak olyan helyen való használatra engedélyezett, ahol a környezeti h mérséklet T5 
értékei a -40°C és +40°C közötti tartományban vannak, vagy a T4 értékei a -40°C és +80°C közötti tartományban. 
Ezen a tartományon kívül nem használható. Az elektronika burkolatának bels  környezeti h mérséklete nem 
haladhatja meg a 85°C.

5. Ha a berendezés esetleg agresszív anyagokkal kerülhet kontaktusba, úgy a felhasználó felel ssége, hogy megfelel
óvintézkedéseket hajtson végre a károsodás elkerülésére, hogy a védelem típusán ne essen csorba. 

Agresszív anyagok - pl. savas folyadékok vagy gázok, melyek megtámadhatnak fémeket, vagy oldószerek, 
melyek hatással lehetnek polimerekre. 

Megfelel  óvintézkedések  - mint a rutin inspekciók részeként tartott rendszeres ellen rzések illetve annak az anyag 
adatlistájáról való meggy z dés arról, hogy az ellenáll bizonyos vegyszereknek. 

6. M szai adatok: 

(a) Felhasznált anyagok: Lásd az alkatrészek számozott táblázatát. 

(b) Kódolás: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Elektromos: 

Bemeneti paraméterek: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Kimeneti paraméterek (2mm-es ampermér  aljazatok): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Kábelek: (2mm-es ampermér  aljazatok). 

A bekötött terhelés kapacitás és induktivitás értékei nem haladhatják meg a következ ket: 

Csoport  Kapacitásérték Induktancia vagy L/R arány 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Nyomás: Nem lépheti át a beszerelt kapcsolat/perem paramétereit. 

7. Biztonságos használat speciális feltételei: 

(a) A foglalat anyagaként alkalmazott fémötvözet a berendezés felületén hozzáférhet  lehet; ritka balesetek 
el fordulhatnak, hogy érintkezéskor szikrák keletkezhetnek. Ezt figyelembe kell venni a MLT100 olyan helyre 
történ  beszerelésekor, mely kimondottan a II. csoport 1G kategóriába tartozó berendezést követel meg.. 

Vegyék figyelembe, hogy az ebben a kiadványban szerepl  biztonsági el írásokat és engedélyeket angolból fordították (Nagy-Britannia). 
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LT Specialios instrukcijos d l instaliacijos pavojingose srityse 

Modelio numeriai: LT***TX********* ('*' nurodo papildomas konstrukcijos, funkcijos ir medžiag  pasirinktis.)
Šios instrukcijos taikomos rangai, kurios sertifikavimo numeris yra SIRA 04ATEX2206X: 

1. Ši rang  galima naudoti su degiomis dujomis ir garu su IIA, IIB, IIC grupi  aparatais bei T1, T2, T3, T4, T5 
temperat ros klas mis.

Pastaba: priedas gali b ti aukštesn je temperat roje nei proceso ar aplinkos temperat ra. 

2. rang  instaliuoti tur t  tinkamai paruošti darbuotojai, remdamiesi prasta darbo tvarka. 

3. rang  instaliuoti ir jos technin  prieži r  tur t  atlikti tinkamai paruošti darbuotojai, remdamiesi prasta darbo tvarka. 
Galima naudoti tik gamintojo ar jo galioto tiek jo pristatomas atsargines detales.  

4. Aparato elektronin  sistema sertifikuota tik naudojimui aplinkos temperat roje, kurios diapazonas yra nuo -40°C iki 
+40°C (skirta T5) ar nuo -40°C iki +80°C (skirta T4). Nenaudokite sistemos už šio diapazono rib . Elektroninio 
priedo vidin  aplinkos temperat ra negali viršyti 85°C.

5. Jei ranga gali kontaktuoti su agresyviomis medžiagomis, vartotojas atsako už tai, kad b t  imamasi tinkam
prevencijos priemoni  ir ranga neb t  neigiamai paveikta, užtikrinant apsaugos tip .

Agresyvios medžiagos - pvz., r gštys ar dujos, galin ios pakenkti metalams ar tirpikliai, galintys neigiamai 
paveikti polimer  junginius.. 

Tinkama prevencija  - pvz., periodin  patikra kaip prasto inspektavimo dalis ar nustatymas iš medžiagos 
technini  specifikacij , kad ji atspari specifiniams chemikalams. 

6. Techniniai duomenys: 

(a) Konstrukcijos medžiagos: Žr. detali  numeri  lentel .

(b) Kodavimas: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Elektros: 

jimo parametrai: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Iš jimo parametrai (2mm Ampermetro lizdai): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Kabeliai: (2mm Ampermetro lizdai). 

Prijungtos apkrovos talpin  varža ir indukcija neturi viršyti šios vert s:

Grup  Talpin  varža Indukcinis ar L/R koeficientas 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Sl gis: Negali viršyti sumontuot  mov /jungi  nominalios vert s.

7. Special s nurodymai d l saugaus naudojimo: 

(a) Metalo lydinys, naudojamas priedo medžiagai, gali b ti naudojamas rangos paviršiuje; jei vyksta nelaimingas 
atsitikimas, d l sukr timo ir trinties sukeliam  kibirkš i  gali kilti gaisras.  tai reikia atsižvelgti, kai MLT100
instaliuojamas vietose, kurioms reikia specialios II grup s, 1G kategorijos rangos. 

sid m kite, kad saugos instrukcijos ir sertifikatai šiame leidinyje yra išversti iš angl  kalbos (JK). 
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LV Speci las instrukcijas uzst d šanai b stam s viet s

Mode a numura strukt ra: LT***TX********* ('*' nor da uz konstrukcijas, funkcijas un materi la opciju.)  
Uz iek rtu ar sertifik ta numuru SIRA 04ATEX2206X attiecas sekojošas instrukcijas:

1. Šo iek rtu var izmantot uzliesmojoš m g z m un tvaikiem ar IIA, IIB, IIC grupas apar tiem temperat ras klas s T1, 
T2, T3, T4, T5. 

Note: The enclosure may be at the higher of the process or ambient temperature. 

2. Installation of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel, in accordance with the applicable 
code of practice. 

3. Iek rtas apskati un apkopi j veic pien c gi sagatavotam person lam, saska  ar sp k  esošajiem noteikumiem. 
Lietojiet tikai sankcion tas rezerves da as, ko pieg d  izgatavot js vai sankcion ts a ents.

4. Š s aparat ras elektronika ir sertific ta izmantošanai tikai pie apk rt j s temperat ras diapazon  no -40°C lidz 
+40°C izpild jumam T5 vai no -40°C l dz +80°C izpild jumam T4. To nevar pielietot rpus š  diapazona. Iekš j
apk rt j  temperat ra elektronikas korpus  nedr kst p rsniegt 85°C.

5. Ja iek rta var non kt saskar  ar agres v m viel m, lietot js ir atbild gs, lai tiktu veikti piem roti piesardz bas 
pas kumi, kas aizsarga iek rtu no postošas  iedarb bas, t d j di nodrošinot, ka šis aizsardz bas veids netiek 
pak auts b stamai iedarb bai. 

Agres vas vielas - piem ram, sk bju š idrumi vai g zes, kas var sa st met lus vai ar  š din t ji, kas var 
iedarboties uz polim ru materi liem. 

Lietder gi piesardz bas pas kumi  - piem ram, regul ras p rbaudes k  da a no k rt j m apskat m vai ar  secin jums 
no materi lu datu tabulas, ka materi ls ir iztur gs pret specifisk m mik lij m.

6. Tehniskie dati: 

(a) Konstrukcij  izmantotie materi li: Skat t da u numer cijas identific šanas tabulu. 

(b) Kod šana: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Elektrisk :

Ieejas parametri: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Izejas parametri (2mm amp rmetra kontaktligzdas): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Kabe u t kls: (2mm amp rmetra kontaktligzdas). 

Pievienot s slodzes kapacit te un induktivit te nedr kst p rsniegt sekojošas v rt bas:

Grupa Kapacit te nduktivit te vai attiec b  L/R 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Spiediens: Nedr kst p rsniegt uzst d t  savienot ja/apmales lielumu. 

7. Speci li nosac jumi drošai izmantošanai: 

(a) Met la sakaus juma korpuss var atrasties š s iek rtas virsmas tuvum ; reti sastopamos negad jumos trieciena 
vai berzes dzirkste u d  iesp jami aizdegšan s avoti. Tas j iev ro uzst dot MLT100 viet s, kur speci li tiek 
pras ta grupas II, kategorijas 1G iek rta.

L dzu iev rojiet, ka šaj  publik cij  instrukcijas par droš bas tehniku un sertifik tiem ir tulkotas no ang u valodas (ko lieto Apvienotaj  karalist ).
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MT Istruzzjonijiet partikolari g]al stallazzjonijiet f'na]at perikolu\i 

Numru ta' Mudelli riferiti: LT***TX********* ('*' tindika g]a\liet fil-kostruzzjoni, funzjoni u materjali.)  
L-istruzzjonijiet li hawn japplikaw g]al tag]mir bi`-`ertifikat tan-numru SIRA 04ATEX2206X: 

1. It-tag]mir jista' jintu\a b'gas li jaqbad u fwar mill-gruppi ta' apparati IIA, IIB u IIC u bi klassijiet ta' temperaturi T1, T2,
T3, T4 u T5. 

Nota: Il-kaxxa tista' tkun fuq il-g]oli tat-tag]mir jew it-temperatua mexxejja. 

2. L-istallazzjoni ta' dan it-tag]mir g]andha sisir minn nies kwalifikati tajjeb skond il-kodi`i ta' prattika li japplikaw. 

3. L-ispezzjoni u manutenzjoni ta' dan it-tag]mir g]andhom isiru minn nies kwalifikati tajjeb, skond il-kodi`i ta' prattika li 
japplikaw. Only approved spares supplied by the manufacturer or approved agent should be used.  

4. L-elettriku fl-apparat i[ib `ertifikat biss g]all-u\u fejn il-gradi tat-temperatura jimxu bejn -40°C sa +40°C g]al T5 jew  
-40°C sa +80°C g]al T4. M'g]andux jintu\a barra minn dawn il-gradi. It-temperatura mexxejja fuq [ewwa tal-kaxxa 
tal-elettriku ma til]aqx aktar minn 85°C.

5. Jekk it-tag]mir aktarx se jmiss ma' o[[etti ]orox, tkun ir-responsabbiltà ta min ju\ah biex jie]u kura tajba ]alli jevita li 
dan jaffettwa t-tag]mir, u g]alhekk ji\gura li x-xorta ta' protezzjoni ma ti[ix imnaqqsa. 

O[[etti ]orox - e.g. a`idi likwidi jew gas li jistg]u jattakkaw il-metalli jew elementi o]ra li jistg]u jaffettwaw lill-
materjali polymeri`i. 

}arsien xieraq  - e.g. provi regulari b]ala rutina g]all-ispezzjonijiet jew li jkun stabbilit mill-informazzjoni tal-karta 
dwar il-materjal li dan jirre\isti `ertu sustanzi kemikali. 

6. Informazzjoni teknika: 

(a) Materjali tal-bini: Ara r-riferenza bin-numru tal-Bi``a mag]rufa fuq il-karta. 

(b) Kodi`i: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Tal-Elettriku: 

Input parameters: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Parametri ta; }ru[ (Sòkits ta' l-amperometru ta -2mm): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Tqeg]id ta' wajers: (Sòkits ta' l-amperometru ta -2mm).

Il-Kapa`ità tl-mili u d-D]ul tat-tag]bija kkonnettjata m'g]andhomx je``edu l-valuri li [ejjin: 

Grupp Kemm jesa' Elementi ta' d]ul jew L/R Ratio 

IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/

IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/

IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Pressa: Ma je``edix ir-rata tal-coupling/flange immontati. 

7. Konduzzjonijiet spe`jali g]all-u\u salv: 

(a) Il-grupp ta' ]adid u\ati g]all-materjal tal-kaxxa jistg]u jkunu fil-wi`` tat-tag]mir fejn jintla]aq; f'xi ka\ ta' a``identi 
rari, sorsi ta' nar min]abba xi ]abta u sparkjar mill-]akk jistg]u ji[ru. Dan g]andu jkun ma]sub meta MLT100 jkun 
qed ji[i stallat f'lokalitajiet fejn je]tie[ it-tag]mir tal-grupp II, kategorija 1G. 

Jekk jog][bok innota li l-istruzzjonijiet dwar is-sigurtà u `ertifikati f'din il-pubblikazzjoni [ew maqlubin mill ilsien Ingli\ (Renju Unit). 
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SI Navodila, ki veljajo za namestitve v nevarnih obmo jih

Zajete številke modela: LT***TX********* ('*' predstavlja možnosti v konstrukciji, funkciji in materialih.)  
Naslednja navodila veljajo za opremo, ki je zajeta s številko certifikata SIRA 04ATEX2206X: 

1. Oprema se lahko uporablja z vnetljivimi plini in hlapi s skupinami aparatur IIA, IIB in IIC in temperaturnimi razredi T1, 
T2, T3, T4 in T5. 

Opomba: Okrov ima lahko višjo temperaturo od postopka ali okolja. 

2. Opremo mora namestiti ustrezno usposobljeno osebje v skladu z veljavnim pravilom o ravnanju. 

3. Preglede in vzdrževalna dela na opremi mora izvršiti ustrezno usposobljeno osebje v skladu z veljavnim pravilom o 
ravnanju. Dovoljeno je uporabiti le odobrene nadomestne dele, ki jih priskrbi proizvajalec, ali odobrena istilna 
sredstva.

4. Elektronika aparature je certificirana le za uporabo pri temperaturah okolja od -40°C do +40°C za T5 ali od -40°C do 
+80°C za T4. Uporaba izven tega obmo ja ni dovoljena. Notranja temperatura v okrovu elektronike ne sme prese i 85°C.

5. e obstaja verjetnost, da oprema pride v stik z agresivnimi snovmi, mora uporabnik ustrezno ukrepati, da prepre i
poškodbe le-te in na ta na in zagotovi, da zaš ita ni ogrožena. 

Agresivne snovi - npr. kisle teko ine ali plini, ki lahko napadejo kovine, ali topila, ki lahko prizadenejo 
polimerne materiale. 

Ustrezni varnostni ukrepi  - npr. redna preverjanja kot del rednih pregledov ali ugotavljanje iz podatkovnega lista 
materialov, ali je odporen na dolo ene kemikalije. 

6. Tehni ni podatki: 

(a) Konstrukcijski materiali: Oglejte si odstavek Identifikacijska tabela oštevil enja delov. 

(b) Koda: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Elektriški: 

Vhodni parametri: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Izhodni parametri (2mm ampermetrska vti nica): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Napeljava kablov: (2mm ampermetrska vti nica).

Kapacitivnost in induktivnost priklju ene obremenitve ne sme prese i naslednjih vrednosti: 

Skupina Kapacitivnost Induktivnost ali razmerje L/R 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Pritisk: Ne sme prese i nazna ene vrednosti nameš ene spojnice / prirobnice. 

7. Posebni pogoji za varno uporabo: 

(a) Kovinska zlitina, uporabljena za okrov, se lahko nahaja na dostopni površini te opreme; v primeru redkih nesre
lahko pride do nastanka vžigalnih virov zaradi udarcev in isker od trenja. To je treba upoštevati ob nameš anju 
MLT100 na mesta, kjer je posebej potrebna oprema skupine II, kategorija 1G. 

Varnostna navodila in certifikati v tej publikaciji so prevedeni iz angleškega jezika (Velika Britanija). 
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SK Návod na montáž v nebezpe nom prostredí 

ísla obsiahnutých typov: LT***TX********* ('*' ozna uje varianty v konštrukcii, funkcii a materiáloch.)  
The following instructions apply to equipment covered by certificate number SIRA 04ATEX2206X: 

1. Zariadenie sa môže používa  s hor avými plynmi a výparmi, so skupinou prístrojov IIA, IIB a IIC a s teplotnými 
triedami T1, T2, T3, T4 a T5. 

Poznámka: Teplota skrinky môže by  na vyššej teplote procesu a okolia. 

2. Inštalácia tohto zariadenia sa vykonáva vhodne vyškoleným personálom v súlade s platnými predpismi. 

3. Kontrola a údržba tohto zariadenia sa vykonáva vhodne vyškoleným personálom v súlade s platnými predpismi. 
Použité môžu by  len schválené sú iastky dodané výrobcom alebo jeho zástupcom.  

4. Elektronický prístroj je schválený len na použitie v okolí s teplotou v rozsahu od -40°C do +40°C pre T5 alebo od 
-40°C do +80°C pre T4. Prístroj sa nemá používa  mimo tohto rozsahu. Vnútorná teplota priestoru v skrinke 
elektroniky nesmie prekro i  85°C.

5. Ak zariadenie môže prís  do kontaktu so škodlivinami, povinnos ou používate a je prija  primerané opatrenia proti 
poškodeniu, ktoré zaru ia ochranu zariadenia. 

Škodliviny - napríklad kyseliny a ich pary, ktoré môžu napadnú  kovy alebo rozpúš adlá, ktoré môžu 
pôsobi  na materiály z polymérov. 

Vhodné opatrenia  - napríklad pravidelné kontroly, ktoré sú sú as ou bežných prehliadok alebo kontroly údajov o 
materiále, i je odolný vo i špecifickým chemikáliám. 

6. Technické údaje: 

(a) Konštruk né materiály: Pozri diagram íselných kódov sú iastok.

(b) Kódovanie, zna enie: II 1 G 
EEx ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C)

(c) Elektrické: 

Vstupné parametre: Ui: +28V, Ii:93mA,  Pi:0.66W,  Ci:48nF,  Li:0.22mH. 

Výstupné parametre (2mm zásuvky Ammeter): Uo: +18V, Io:93mA,  Po:0.44W,  Co:0.309 F,  Lo:4.2mH. 

Kabeláž: (2mm zásuvky Ammeter). 

Kapacitancia alebo Induk nos  pripojeného za aženia nesmie prekro i  nasledujúce hodnoty: 

Skupina Kapacitancia Induk nos  alebo L/R pomer 
IIC 0.309 F 3.89 mH 54 H/
IIB 1.78 F 16.22 mH 217 H/
IIA 7.6 F 32.67 mH 435 H/

(d) Tlak: Nesmie prekro i  charakteristiku namontovaného nátrubku/príruby. 

7. Zvláštne podmienky pre bezpe né použitie: 

(a) Kovová zliatina použitá na kryt zariadenia sa môže nachádza  na prístupnom povrchu zariadenia; v prípade 
nehody, náraz alebo iskrenie pri trení môžu  spôsobi  zapálenie. Je to potrebné zváži , ak sa MLT100 inštaluje na 
miestach, ktoré špecificky vyžadujú zariadenie skupiny II, kategórie 1G. 

Prosím zoberte na vedomie, že všetky bezpe nostné pokyny a certifikáty v tejto publikácii boli preložené z angli tiny, ktorá je používaná 
vo Ve kej Británii. 
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